
a) A POSIÇÃO DA ALÇA DE MANUSEIO NÃO DEVE EXCEDER A 1,60m DO PISO ACABADO.

CONFORME DETALHE.

b) PARA SINALIZAÇÃO DE PAREDES, RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DE PLACAS
INDICADORAS DOS EXTINTORES SITUADAS ACIMA,  DE ACORDO COM A NBR 13.434,

O AFASTAMENTO MÍNIMO DO PISO SERÁ 10cm PARA OS EXTINTORES PORTÁTEIS.

1 - QUANTO À INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES OBSERVAR:

(*)NOTAS
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     Salão
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   Cozinha
    A=6,93m²
  Piso: Cerâmico

     Copa
     A=5,53m²
    Piso: Cerâmico

   Circulação
     A=4,50m²
    Piso: Cerâmico

   Circulação
     A=4,50m²
    Piso: Cerâmico

Banheiro Masculino
       A=19,65m²
      Piso: Cerâmico

        Banheiro Feminino
A=19,65m²

               Piso: Cerâmico

Projeção do Beiral

1,25x2,10

1,25x2,10

0,
90

x2
,1

0

0,
90

x2
,1

0

0,
90

x2
,1

0

0,80x2,10

0,80x1,60

0,80x1,60

1,25x2,10

1,25x2,10

0,000,00

0,00 0,00

0,10 0,10

0,100,10

4,
70

x0
,8

0x
2,

85

4,
70

x0
,8

0x
2,

85

4,
70

x0
,8

0x
2,

85

4,
70

x0
,8

0x
2,

85

3,00x0,60x1,80

     Salão
    A=142,35m²
    Piso: Cerâmico
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